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桃丘コミュニティハウス会議室空調機取替修繕

配置図・図面リスト・付近見取図 1/2500 1/200
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令和7年度

桃丘コミュニティハウス会議室空調機取替修繕

図　番

M-01

M-02

M-03

図　　　　　　　名 縮　　尺 備　　考

図　面　リ　ス　ト

平面図(修繕後),系統図(修繕後)

平面図(修繕前),系統図(修繕前)

配置図・図面リスト・付近見取図 1/2500,1/200

1/50,NON

1/50,NON

付近見取図　S=1:2500

岡山市北区芳賀5114-89

工事場所

令和7年3月
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分電盤

R

リモコンスイッチ

新設

CV5.5sq-4C×2 再利用

室内機新設

×2

×2

室外機新設

ACP

1

ACP

1

吊金具再利用

室内機重量 22kg 室外機重量 41kg 冷媒R32-1.40kg

記 号 機 器 名 称 仕 様 ・ 付 属 品 数 量 備 考

空冷ヒートポンプ式

パッケージエアコン
ACP-1

参考品番

新設機器 リスト

P-80 型　ペア　天井カセット式４方向吹出し

冷房能力：7.1 kW  暖房能力：8.0 kW  冷媒管：φ9.52+φ15.88

外2

内2

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

会議室(1),会議室(2)

PA-P80U7HNB

<凡例>

新設機器・配管・配線

既設機器・配管・配線

記　号 名　　称 管　　　材 備　　考

冷媒管

ドレン管

R

D

Cu      冷媒用被覆銅管

１．特記なき配管は露出配管とする。

屋内

屋外VP-C    硬質ポリ塩化ビニル管（VP）

-       硬質ポリ塩化ビニル管（VP）+保温付き

RR

ACP

1

ACP

1

管理室にある分電盤から接続

既存天井穴再利用

既存天井穴再利用

▽1FL

3,
16

3

▽GL

金属ﾌﾟﾘｶ交換

CV5.5sq-4C×2再利用

1階平面図(修繕後)　S=1:50

系統図(修繕後)　S=NON

PDﾀﾞｸﾄ新設

1階平面図(修繕後),系統図(修繕後) 1/50,NON

令和7年3月
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PDﾀﾞｸﾄ新設φ150PDﾀﾞｸﾄ新設φ100

CVV1.25-2C 新設
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RR

ACP

1

ACP

1
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RR D 1階平面図(修繕前)　S=1:50

M-031階平面図(修繕前),系統図(修繕前)

残置機器・配管・配線

天井穴残置

室外機撤去

残置
金属ﾌﾟﾘｶ撤去

撤去

CV5.5sq-4C×2 残置

室内機撤去

室内機撤去室内機撤去

室外機撤去×2
天井穴残置

PDﾀﾞｸﾄ撤去φ150PDﾀﾞｸﾄ撤去φ100

撤去機器・配管・配線

記 号 機 器 名 称 仕 様 ・ 付 属 品 数 量 備 考

空冷ヒートポンプ式

パッケージエアコン
ACP-1

参考品番

P-80 型　ペア　天井カセット式４方向吹出し

冷房能力：7.1 kW  暖房能力：8.0 kW  冷媒管：φ9.52+φ15.88

外2

内2

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

会議室(1),会議室(2)

撤去機器 リスト

CU-J80UC
室内機重量 24kg 室外機重量 73kg  冷媒R22-3.8kg

系統図(修繕前)　S=NON

PDﾀﾞｸﾄ撤去

CVV1.25-2C 撤去

冷媒管撤去


