
修繕名

番号 質疑事項 回答

1 既設直流電源盤のメーカーはどこでしょうか？ GSユアサです。

2 既設直流電源盤の図面はないのでしょうか？ 既存図面は添付資料のとおりです。

3
既設蓄電池の処分は広域処分で見込んでい
ますでしょうか？

特別管理産業廃棄物として処理を見込んでい
ます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
則り適切に処理ください。

4
既設蓄電池処分後はマニュフェストの発行は
必要でしょうか？

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に則り
適切に処理ください。

5
修繕数量総括表中の直流電源装置部品交換
にて部品の名称以外仕様が全く分かりませ
ん。仕様をご教示頂けませんでしょうか。

仕様は以下のとおりです。

蓄電池　HS-150E
LMD基盤　PO-1284-1-NNC
PSU基盤　PO-1521-T2-10
DPC基盤　PO-1467-10-2-A
ETD基盤　ETD3
PLB基盤　PO-1281B0
ORY基盤　PO-1294A0
ヒューズ　FV1

6
既設直流電源盤の停止時間は何時間可能で
しょうか。

管理者との協議のうえ決定します。

7
既設直流電源盤の部品交換の際は電源の仮
設は必要でしょうか。

仮設は見込んでいません。
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